LDAR维修通知单

经我公司检测，按照VOCs检测值超过500ppm定义为泄漏，以下密封点存在泄漏，请安排维修，具体泄漏点见下表，修复后，请尽快通知我方，安排复检。

	装置区名称
	设备名称
	密封点编号
	安装地点
	泄漏净检测值（ppm）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


检测单位：

检测人员：                    审核人员：

检测日期：

业主单位：                    接收人签名：

